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Badewasser: Fachgerechte Probenahme 
 
 
Auswahl der Entnahmestelle 
Die Probe ist aus jedem Becken, etwa 50 cm vom Beckenrand entfernt, aus einer Tiefe von 
etwa 30 cm, jedoch nicht aus dem direkten Zuflussbereich einer Düse heraus, zu erheben.  
 
Zeitpunkt der Entnahme  
Die Probe ist risikobasiert zu erheben, das heisst, die Probe soll den hygienische Zustand 
bei einer erhöhten Badefrequenz wiederspiegeln. Demnach hat die Probenahme während 
eines Belastungszeitpunktes zu erfolgen.  
 
Zusätzliche Angaben auf dem Auftragsformular  
Notieren Sie bitte die Wassertemperatur und die Anzahl der Besucher am Untersuchungstag 
bis zur Probenahme.  
 
Probenahme für bakteriologische Untersuchungen  
Die sterile Probeflasche darf erst unmittelbar vor der Probenahme geöffnet werden. Die Fla-
schenöffnung und die Innenseite des Deckels dürfen nur mit dem zu prüfenden Wasser in 
Berührung kommen. Fällt der Deckel auf den Boden, darf die Flasche nicht mehr verwendet 
werden. Die Flasche ist ohne Vorspülung mit mindestens 250 ml, maximal bis zum Gewinde-
ansatz zu füllen und dann sofort wieder zu verschliessen.  
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Probenahme für chemische Untersuchungen  
Die für die chemischen Untersuchungen vorgesehenen Plastik- oder Glasflaschen sind vor-
gängig dreimal mit dem zu untersuchenden Wasser zu spülen.  
 


